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OULUN VESI

+15,307

V110

750 m3/a

Qmit 3-5 l/s
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Qmit 5 l/s
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Liitos nyk. jv-kaivoon

Putki tulpattu v.2018

Uusi kaivo rakennettu v.2018

Liitos sadevesikaivoon

SV110
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HEK1
+21.65
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+21.65

V110

V110

JVTK

JVTK
+20,55

MAAKERÄINPIIRI
PEH 40-6, 250m
TASOSSA +21.00

+20.55

M110, 2 kpl
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Konttitankkaus ja

emoasema

Säilytettävä metsäpohja 590 m2

Portti,
leveys 8 m

Nykyinen vuokra-alue

Nykyinen avo-oja täytetään

Meluvallia
lyhennetään

Liittymää levennetään,
keskisaareke ohjaamaan liikennettä

Eroosiosuojattu kaistale, jonka kautta
hulevedet ohjataan metsäpohjaan.
Säilytettävä metsäpohja toimii hulevesien
käsittelyssä epäpuhtauksia suodattavan
biosuodatuspainanteen tavoin.

UUDET HIDASTANKKAUSPISTEET
11 KPL

UUDET HIDASTANKKAUSPISTEET
6 KPL

HLÖAUTOJEN PYSÄKÖINTI
18 KPL
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LNG/LBG -TANKKAUSPISTE

CNG -TANKKAUSPISTE
LNG/LBG VARASTO-SÄILIÖ,

HÖYRYSTIMET YM. LAITTEET

(Sarlinin luonnos)

CBG -TANKKAUSPISTE

Uusi liittymä

Uusi liittymä

Liikennemerkki ohjaamaan liikennettä;
Kielletty ajosuunta, huoltoajo sallittu

Valaisimen siirto

Ojan putkitus

Uusi syöksykaivo

Uusi syöksykaivo

Valaisin poistetaan

Aita

Vuokra-alueen
laajennus
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