
+8 m

Osalla kaduista nykyinen LED-valaisin,
osalla uusi valaisin Selenium LED BGP340 1xLED55-3S/740
Nykyisen olakkeellisen teräspylvään siirto; h=8m, varsi 1m
Nykyisen jalustan siirto

+8 m

Osalla kaduista nykyinen LED-valaisin,
osalla uusi valaisin Selenium LED BGP340 1xLED55-3S/740
Nykyisen olakkeellisen teräspylvään siirto; h=8m, varsi 1m
Nykyisen jalustan siirto

+8 m Nykyinen LED-valaisin,
yksi uusi valaisin Selenium LED BGP340 1xLED42-3S/740
Nykyisen olakkeellisen teräspylvään siirto; h=8m, varsi 1m,
yksi uusi pylväs P110B108, olakkeellinen
Nykyisen jalustan siirto, yksi uusi jalusta SJR-2

+8 m

Uusi valaisin Selenium LED BGP340 1xLED37-3S/740
Nykyisen olakkeellisen teräspylvään siirto; h=8m, varsi 1m
Nykyisen jalustan siirto

+6m Valaisin Selenium LED BGP340 1xLED37-3S/740
Olakkeellinen teräspylväs A106S
Jalusta SJR-1.3

+8 m

Osalla kaduista nykyinen LED-valaisin,
osalla uusi valaisin Selenium LED BGP340 1xLED55-3S/740
Nykyisen olakkeellisen teräspylvään siirto; h=8m, varsi 1m
Nykyisen jalustan siirto

+6m Valaisin Selenium LED BGP340 1xLED37-3S/740
Olakkeellinen teräspylväs A106S
Jalusta SJR-1.3

+8 m

Osalla kaduista nykyinen LED-valaisin,
osalla uusi valaisin Selenium LED BGP340 1xLED55-3S/740
Nykyisen olakkeellisen teräspylvään siirto; h=8m, varsi 1m
Nykyisen jalustan siirto

+6m Valaisin Selenium LED BGP340 1xLED37-3S/740
Olakkeellinen teräspylväs A106S
Jalusta SJR-1.3
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K1C Jäälinkangas plv 0-200
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Painanteet/luiskat
katusuunnitelman
mukaan

m
l

tsv±0

Nyk.

J2A
J2B plv. 3-70
J3 plv. 30-48

Painanteet/luiskat
katusuunnitelman
mukaan

Painanteet/luiskat
katusuunnitelman

mukaan

Painanteet/luiskat
katusuunnitelman

mukaan

Painanteet/luiskat
katusuunnitelman

mukaan
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Huom!
Plv 15-40 kuivatus avo-ojilla

Päällyste AB 16/125 50 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...55 400 mm
Suodatin Hk 1000 mm
Suodatinkangas N3

1500 mmyht.

M-1500

Päällyste AB 16/125 50 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...55 400 mm
Suodatin Hk 300 mm

800 mmyht.

M-800

Päällyste AB 16/125 50 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...55 400 mm
Suodatin Hk 850 mm
Suodatinkangas N3

1350 mmyht.

M-1350

Päällyste AB 16/125 50 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...55 400 mm
Suodatin Hk 850 mm
Suodatinkangas N3

1350 mmyht

M-1350

1:3...1:4
1:3...1:4 1:2

Päällyste AB 11/100 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...55 300 mm
Eristys Hk 950 mm
Suodantinkangas N3

1340 mmyht.

M-1340

Päällyste AB 16/125 50 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...55 400 mm
Suodatin Hk 850 mm
Suodatinkangas N3

1350 mmyht.

M-1350

1:3...1:4
1:3...1:4 1:2

Päällyste AB 11/100 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...55 300 mm
Eristys Hk 400 mm

790 mmyht.

M-790

Päällyste AB 16/125 50 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm
Kantava KaM #0...55 400 mm
Suodatin Hk 1000 mm
Suodatinkangas N3

1500 mmyht.

M-1500

Nyk.
Nyk. Nyk.

Päällyste AB 11/100 40 mm
Profilointi KaM #0...16 50 mm

90 mmyht.

M-90
Z, Z-val.

valaistuksen puoleisuus valaistussuunnitelmasta,
kaapelit ja putkitukset johtosuunnitelmasta,
vesihuoltolinjat vesihuoltosuunnitelmasta

valaistuksen puoleisuus valaistussuunnitelmasta,
kaapelit ja putkitukset johtosuunnitelmasta,
vesihuoltolinjat vesihuoltosuunnitelmasta

Z, Z-val.

kaapelit ja putkitukset johtosuunnitelmasta,
vesihuollon linjat vesihuoltosuunnitelmasta
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Poikkileikkaukset

Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset

Sari Havana
Teemu Vaara

Kaapeleiden ja putkien puolisuudet on esitetty johtojen yhdistelmäkartalla.
Kaapelointien rakentaminen tehdään omistajien suunnitelmien mukaisesti.

Valaistuksen puolisuus tarkistettava valaistuksen suunnitelmakartasta.

1:100

LYK 2018_0045-7

K1A Jäälinkangas, K1B Jäälinkangas, K1C Jäälinkangas, K2 Harjukangas, K3A Mäkitie, K3B Mäkitie,
K4 Pitkätie, J1A jk+pp-tie välillä Laivakankaantie - Jäälinkangas, J1B jk+pp-tie välillä Jäälinkangas -
Laivakankaantie, J2A jk+pp-tie välillä hoivakoti - Jäälinkangas, J2B jk+pp-tie välillä Jäälinkangas -
Rivitien jk+pp-tie, J3 jk+pp-tie välillä Mäkitie - Notkotie

Mikko Ukkola

§

Suunn.

§

Pvm Tark.

§

MuutosMerkki

KaupunginosaTeema

KAUP. INS.
HYVÄKSYNYTHanke

Kohde

YHDYSKUNTA LTK

MittakaavaAsiasisältö

Suunnittelija

PvmPiir.nro

Hyväksyjä

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26, korkeusjärjestelmä N2000

Hyväksyjä

Piir.nro

Ramboll
Kiviharjunlenkki 1 A
90220 Oulu
puh. 020 755 611

JÄÄLI 131

JÄÄLIN KATUJEN PERUSKORJAUS, MÄKITIEN ALUE

YHDYSKUNTA- JA
YMPÄRISTÖPALVELUT
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